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Resumen 
 
En el presente trabajo de investigación se ha efectuado la simulación hidráulica de la 
propuesta del sistema de abastecimiento de agua potable de la Urbanización las Brisas, a 
partir de la determinación de los estudios básicos como el levantamiento topográfico y el 
diseño de las redes del sistema de abastecimiento, el cual esta divididos en 3 etapas 
importantes, la inicial consistió en la recopilación de datos de campo, para lo cual se 
consideró en el levantamiento topográfico, viviendas, población, la segunda fue en el 
procesamiento de la información obtenida en campo, seleccionando los datos para la 
elaboración de hojas de cálculo, específicamente en las curvas de nivel, determinación de la 
población a abastecer, su demanda y el sistema de abastecimiento propuesto, por último se 
hizo el diseño óptimo de la red propuesta a través de un programa informático denominado 
WaterCAD en donde se desarrolló la  Simulación hidráulica del sistema de abastecimiento 
de agua potable propuesto para la urbanización las brisas de la ciudad de Moyobamba, 
obteniendo, que el sistema de abastecimiento por las condiciones topográficas no puede ser 
el convencional, y para conseguir el abastecimiento de la urbanización se ha propuesto que 
un sistema de bombeo con una bomba de impulsión con una potencia de 7.17 HP, del cual 
a través de una línea de impulsión de 560.34 m de longitud, en un desnivel de 70 metros de 
diámetro nominal de 110 mm y tubería HDPE , se lleva el agua tratada del canal de agua 
filtrada de los filtros lentos de la Planta de Tratamiento de agua Potable (PTAP) San Mateo 
a un reservorio elevado de concretó armado de una capacidad de 23 m3,  para 
subsiguientemente sea distribuida por la red de distribución que consta de redes Primarias, 
tuberías de HDPE de diámetro nominal 100mm y la redes Segundarias, tuberías de HDPE  
de diámetro nominal 90 mm. En base a estos resultados concluimos que se obtenido el diseño 
del sistema de abastecimiento de agua potable conforme a los requerimientos de la 
urbanización las Brisas, cumpliendo los requerimientos de presiones y velocidades que 
exige el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
 
Palabras Clave: WaterCAD, Bombeo, Línea de Impulsión, Simulación Hidráulica, red de 
distribución. 
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Abstract 
 
In the following research work has been carried out the hydraulic simulation of the proposal 
of drinking water supply system “Las Brisas” Urbanization, from the determination of basic 
studies such as topographic survey and design of system networks supply, which is divided 
into 3 major stages, the first consistency in the collection of field data, for which is 
considered in the topographic survey, housing, population, the second was in the processing 
of information in the field , selecting the data for the elaboration of spreadsheets, the contour 
lines, the determination of the population, the supply, the demand and the supply system, 
the last report of the network. WaterCAD, where the hydraulic simulation of the potable 
water supply system is proposed, proposed for the urbanization the breezes of the city of 
Moyobamba, obtaining, that the supply system for the topographic conditions cannot be the 
conventional one, and for the supply by the urbanization that results in a pumping system 
with a pump of impulsion with a power of 7.17 HP, which is through a line of impulsion of 
560.34 m in length, in a vertical drop of 70 meters of the maximum nominal diameter of 110 
mm and HDPE pipe, the treated water is taken from the water channel Filters from the filters 
of the San Mateo Drinking Water Treatment Plant (PTAP) and a reinforced concrete tank 
with a capacity of 23 m3, for distribution by the distribution network consisting of Primary 
networks, HDPE nominal diameter 100 mm and Secondary networks, HDPE conduits of 
nominal diameter 90 mm, Based on the results we conclude that the design of the system 
has been obtained ab Compliance with the requirements of the urbanization of Brisas, 
compliance with the requirements of pressures and speeds required by the National Building 
Regulations (RNE). 
 
Keywords: WaterCAD, Pumping, Drive Line, Hydraulic Simulation, distribution network. 
 
  
 
 
Introducción  
 
La calidad de vida y salud de una población está supeditada, a la calidad de agua que 
consumen sus habitantes; por esta razón, es transcendental garantizar que la calidad esta sea 
óptima en todos los puntos de la red de distribución, sin importar la distancia de los puntos 
de distribución a la planta de tratamiento de agua potable (PTAP). (Momba & Makala, 
2004).  
El material de las tuberías de la red, o la edad de las mismas son de vital importancia para 
mantener la calidad del agua que se está trasportando, la historia ha demostrado que el 
trascurso de los años y el avance de la tecnología mejoran la calidad de vida, como sabemos 
en los años 80 las tuberías usadas en las redes de distribución fueron tuberías de Asbesto 
cemento,  fibrocemento,  tradicionalmente por las ventajas que te brinda el PVC, se a 
convertido en el material más usado para las redes de distribución, sin embargo en esta 
investigación de tesis se ha optado por las tuberías HDPE (por sus siglas en inglés, High 
Density Polyethylene) o PEAD (polietileno de alta densidad), están hechos de resina de 
polietileno de alta densidad y de alta resistencia mecánica y alta capacidad hidráulica para 
el manejo de fluidos sin presión. 
 
El servicio de agua potable para consumo humano es considerado como una necesidad 
prioritaria e indispensable para el desarrollo del ser humano, y el gobierno peruano lo 
considera como prioritaria para la cierre de brechas en vista del bicentenario, Sin embargo, 
para muchos esta necesidad no está satisfecha,  sobre todo en las urbanizaciones nuevas de 
la ciudad de Moyobamba o por condiciones topográficas se encuentras cotas superiores a la 
Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) como es el caso de nuestro estudio para la 
cual hemos optado por la Urbanización Las Brisas, donde la carencia de este servicio origina 
diversos problemas, como el de salud. 
 
Durante la formulación de proyectos de inversión pública en el ámbito de saneamiento 
urbano o rural en nuestro país, tienden a notarse dificultades o problemas durante el proceso 
de la elaboración del perfil y expediente técnico, específicamente en la parte del diseño de 
los componentes hidráulicos, esto debido a que no se sabe a ciencia cierta, si los valores 
utilizados en el reglamento nacional de edificaciones para el diseño de dichos componentes 
son los idóneos para su aplicación en cada realidad de estudio por el simple hecho de que 
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existe diferenciación en el nivel socio económico de cada población y esto pudiese originar 
que los diseños de los componentes se encuentren disminuidos o sobredimensionados. 
 
En el caso de las redes de distribución de agua potable, al encontrarse estas disminuidas o 
sobredimensionadas, las redes propuestas no se encontrarán acordes a la realidad y esto 
generará que el sistema propuesto falle en un tiempo menor al periodo óptimo de diseño, 
por diversos casos no previstos como, por ejemplo: bajas de presión, incorrecto 
dimensionamiento de las tuberías, fugas de agua, rupturas, entre otros. (Hoyos & Tuesta, 
2016). 
 
El presente trabajo de investigación se demarca en buscar la solución al desabastecimiento de 
agua potable a la urbanización “Las Brisas” que se encuentra establecida en cotas superiores a 
la ubicación de la Plata de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) al estudio de diseño de redes 
y simulación hidráulica del sistema de agua potable para lograr tener un diseño óptimo para 
el abastecimiento de agua potable para la Urbanización las Brisas 
 
Al realizar los estudios necesarios para el diseño del sistema de abastecimiento de agua 
potable tales como el estudio topográfico, abastecimiento y encuestas para la formulación 
del diseño de redes, con estos datos se realizado la simulación hidráulica del sistema de agua 
potable en la urbanización Las Brisas ubicada en la margen derecha de la carretera baños 
termales en las coordenadas UTM 281462 y 9328151. 
 
La variable independiente son los parámetros hidráulicos en nuestro modelo se verificarán 
la velocidad y la presión en el sistema y la variable dependiente es el diseño y la simulación 
hidráulica del sistema de abastecimiento de agua potable a través de un programa 
denominado WaterCAD. 
 
La investigación tuvo como objetivo general: “Proponer el diseño y simulación hidráulica 
del sistema de abastecimiento de agua potable de la urbanización las brisas de la ciudad de 
Moyobamba y como objetivos específicos: identificar y caracterizar los componentes 
hidráulicos del sistema de abastecimiento de agua potable, diseño del sistema de 
abastecimiento de agua potable de la urbanización las brisas y por ultimo evaluar la 
simulación hidráulica del diseño de las redes de agua potable con aplicación del WaterCAD.  
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El proyecto de tesis se encamina en diseñar el sistema de abastecimiento de agua potable y 
evaluar mediante una simulación hidráulica de la red de distribución con la aplicación del 
programa WaterCAD para garantizar el servicio del sistema de abastecimiento de agua las 
24 horas del día con una cobertura de 100% y así satisfacer las necesidades de los habitantes 
de la urbanización Las Brizas. 
 
Este trabajo de investigación está estructurado en tres capítulos, cada uno de los cuales 
está enfocado en los siguientes aspectos: 
Capítulo I: Revisión bibliográfica, contiene los antecedentes, marco teórico y 
definición de términos. 
Capítulo II: Material y métodos, contiene tipo de investigación, diseño de investigación, 
población y muestra, técnica de recolección y procesamiento de datos.  
Capítulo III: Resultados y discusiones, contiene los resultados de los objetivos y las 
discusiones con respecto a otros trabajos de investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
CAPÍTULO I 
REVISION BIBLIOGRÁFICA 
 
1.1.Antecedentes de la investigación 
1.1.1. A nivel internacional 
 
Alvarado (2013). En la tesis: “Estudios y diseños del sistema de agua potable del barrio San 
Vicente, parroquia Nambacola, cantón Gonzanamá-Ecuador.” Indica el presente estudio que 
se constituye la herramienta fundamental para la ejecución o construcción, será posible 
implementar un sistema de abastecimiento para la comunidad de San Vicente, que cumpla 
las condiciones de cantidad y calidad y de esta manera garantizar la demanda en los puntos 
de abastecimiento y la salud para los moradores de este sector. Es importante realizar 
encuestas socio-económicas para determinar la población, servicios básicos, nivel de 
educación y situación del servicio actual para determinar la problemática. Calcular la 
población proyectada y realizar cálculos hidráulicos que determinen el diseño del sistema 
de abastecimiento de agua potable. 
 
Arniella Y Gianella (2000). En su trabajo de investigación denominado "Desarrollo, 
calibración y uso del modelo hidráulico para la planificación, diseño y operación del 
acueducto de la ciudad de Guayaquil” - Ecuador. La ciudad de Guayaquil tiene una 
población de aproximadamente 2.3 millones y cuenta con uno de los índices de crecimiento 
de población más altos del Ecuador. Por esta razón, la concesionaria Interagua enfrenta 
grandes desafíos y una necesidad para una expansión rápida de su infraestructura y servicios 
a la comunidad. Interagua tiene un área de cobertura en el límite urbano de Guayaquil de 
65% de abastecimiento de agua potable y un 43% de servicio de alcantarillado 
(Departamento Comercial de Interagua, junio del 2002). En la zona sur de la ciudad existen 
problemas de presión de red. Como parte del Plan Maestro para los próximos 30 años, se ha 
desarrollado un modelo hidráulico de la red de distribución. Sistema de abastecimiento de 
agua potable para cuatro poblados rurales del distrito de Lancones, tesis de pregrado en 
ingeniería civil. Universidad de Piura. Facultad de ingeniería. Lossio. (2012). Una vez 
dibujado el modelo, el siguiente paso es alimentar los elementos del mismo con la 
información requerida para las simulaciones. Hay que tener presente que de una adecuada 
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estimación de información depende en gran parte la confiabilidad de los resultados. Para 
realizar el diseño de las redes de distribución se ha utilizado el software WaterCAD, por ser 
una herramienta extremadamente eficiente para tender una red de distribución de agua. Es 
fácil preparar un modelo esquemático o a escala y dejar a WaterCAD encargarse de la 
conexión de los nudos. Para construir una red de distribución, no se necesita preocuparse 
por la asignación de etiquetas a las tuberías y nudos, porque WaterCAD asignará las 
etiquetas automáticamente. 
 
Méndez (2007). En su trabajo denominado: “Modelación asistida de sistemas de 
distribución de agua (masda). caso de estudio: campo/escuela scout de Costa Rica”. (Costa 
Rica). En la actualidad, el constante crecimiento y expansión que experimentan los centros 
urbanos ha aplicado gran presión sobre los sistemas de abastecimiento y distribución de agua 
para consumo humano. Los bajos niveles de eficiencia que muchos administradores de 
sistemas de distribución de agua (ASDA) que exhiben tienden a agudizar este problema. A 
través de herramientas de modelación asistida de sistemas de distribución de agua 
(MASDA), es posible generar un mayor conocimiento sobre la naturaleza y posibilidades 
de cada sistema. Como caso de estudio, CIVCO/ITCR, analizó la situación del sistema de 
distribución de agua potable del campo/escuela Scout de Costa Rica. Una vez definidos los 
patrones de diseño, se evalúan diversos escenarios de modelación a través de Epanet 2.0. 
 
Eder Lenín (2011) El presente Proyecto de Investigación titulado: “Diseño del Sistema de 
Abastecimiento de Agua Potable por Gravedad para el Centro Poblado de Conín en el 
Distrito de Ponto, Provincia de Huari, Departamento de Ancash”; está orientado a la 
solución de un problema que viene afectando al Centro Poblado que al no contar con la 
infraestructura para brindar este servicio, ocasiona casos de enfermedades gastrointestinales 
y parasitarias en la localidad especialmente en los niños que son más vulnerables. Cabe 
mencionar que el centro poblado en estudio se encuentra ubicado en una zona de difícil 
acceso razón por la cual se decidió realizar el proyecto, con el fin de proporcionar este 
servicio a los habitantes. 
 
Lossio Aricoché (2012). Sistema de abastecimiento de agua potable para cuatro poblados 
rurales del distrito de Lancones. Tesis de pregrado en Ingeniería Civil. Universidad de Piura. 
Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Civil. Piura, Perú. Se concluye 
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que el impacto de la obra es positivo porque contribuye a mejorar la calidad de vida de los 
habitantes de la zona y salvaguardar la calidad de los recursos naturales. La ejecución del 
Proyecto no afecta a ninguna población indígena ni requiere de reasentamiento de 
poblaciones. 
 
1.1.2. A nivel nacional 
 
Narro Flores (2014). Diseño del sistema de abastecimiento de agua potable y alcantarillado 
de los sectores las praderas y las Colonias distrito de ascope – la libertad”; donde nos 
menciona que nos permite obtener el diseño de las tuberías tomando en cuenta la ecuación 
de Hacen-Williams y la Norma S100, norma técnica de infraestructura sanitaria para 
poblaciones urbanas del reglamento nacional de construcciones del Perú. 
 
Díaz & Vargas (2015). En la tesis: “Diseño del sistema de agua Potable de los caseríos de 
Chagualito y Llurayaco, Distrito de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión aplicando el 
Método de Seccionamiento” en la cual con la finalidad de tener un conocimiento en el 
planteamiento hidráulico del sistema de abastecimiento de agua potable según el tipo de 
fuente que presenta el proyecto, Además sostiene que los estudios básicos como Topografía, 
Reconocimiento de la zona y toma de datos de la población son muy importantes para 
estimar la población futura mediante el método aritmético para el dimensionamiento del 
proyecto y así realizar el diseño hidráulico del sistema de abastecimiento de agua potable 
 
1.1.3. A nivel regional 
 
García & Verde (2018). En la tesis: “Diseño del mejoramiento del sistema de agua 
potable en las localidades de huimba la muyuna, pucacaca del río mayo y santa ana del río 
mayo, distrito de zapatero y cuñumbuque, provincia de lamas, región san Martín. Surgió 
ante la necesidad de la población en las localidades de Huimba la Muyuna, Pucacaca del Río 
Mayo y Santa Ana del Río Mayo , de solucionar los múltiples problemas originadas por la 
deficiente calidad de los servicios básicos de agua, que generan la propagación de muchas 
enfermedades infectocontagiosas, por lo que el presente proyecto de investigación apunta a 
solucionar estos problemas empezando con un diagnóstico de la realidad de las localidades 
en cuanto a la calidad y escases de agua consumida por estas, de tal manera que sea apta 
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para el consumo humano, lográndose todo esto con un diseño hidráulico de un sistema de 
agua potable con tratamiento según los resultados obtenidos en el análisis físico químico y 
bacteriológico del agua cruda (captación proyectada). Para el diseño hidráulico del sistema 
de abastecimiento de agua potable se realizaron cálculos de hidráulica, complementando con 
el conocimiento obtenido en las aulas de clase en lo referido al estudio topográfico, mecánica 
de fluidos, estableciéndose como parámetro fijo el número de habitantes a los cuales se les 
prestará el servicio, determinándose el caudal aproximado que requieren las localidades, y 
así, poder satisfacer las necesidades domésticas de esas poblaciones. Y, por último, simular 
el sistema con el programa waterCad para poder verificar el funcionamiento del mismo y 
obtener unos resultados más satisfactorios. Se desarrolló el diseño hidráulico del sistema de 
agua potable proponiendo los siguientes componentes para el abastecimiento de agua: 
captación, planta de tratamiento (sedimentador, prefiltro, filtro lento), línea de conducción, 
reservorio, línea de aducción, redes de distribución, conexiones domiciliarias, de esta 
manera contribuyo al desarrollo económico y social de las localidades de Huimba la 
Muyuna, Pucacaca de Río Mayo y Santa Ana del Río Mayo, incrementando el nivel de vida 
de la población de dichas localidades, además de conseguir que los conocimientos sean 
puestos en práctica y desarrollar el sentido profesional de la carrera de Ingeniería Civil. 
 
Vargas & Grández (2017). El trabajo consta de una propuesta para el tratamiento de agua 
del río Huallaga para la localidad de San Cristóbal de Sisa, distrito de San Hilarión, provincia 
Picota, Región San Martin, con el fin de suministrarles de un servicio de calidad y eficiente 
de agua potable, debido a que en el año 2009 el gobierno regional ejecutó un proyecto de 
agua potable y desde la culminación hasta la fecha se encuentra inoperativo , por razones 
que la fuente proyectada es del tipo subterránea y el agua contiene concentraciones 
superiores a las indicadas en el reglamento nacional de calidad . Por tal motivo la fuente 
propuesta para captación y el tipo de planta de filtración rápida y tecnología CEPIS para el 
tratamiento que planteo reemplazará el abastecimiento de agua subterránea existente por 
agua superficial del rio Huallaga tratada, utilizándose las estructuras existentes como el 
reservorio elevado, redes de distribución y conexiones domiciliarias. 
 
Como logros se indica que es posible obtener agua tratada que cumpla con los requisitos 
establecidos en el reglamento nacional de calidad de agua, y así garantizar realmente que se 
entregue a la población agua potable y/o inocua, aprovechando el recurso hídrico de una 
fuente tan cerca de la localidad y grande (Caudal) como es el rio Huallaga. 
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1.1.4. A nivel local  
 
Álvarez Guzmán (2016). En la Tesis: “Influencia del crecimiento poblacional en el 
funcionamiento hidráulico de la red de distribución de agua potable de la ciudad de 
Moyobamba” (Moyobamba), esta investigación es de valiosa importancia puesto que la 
información generada es determinante para garantizar que en los próximos años en la ciudad 
de Moyobamba se pueda contar todavía con agua potable en cantidad y calidad que garantice 
un eficiente servicio. Consistió en analizar la manera en el que el crecimiento poblacional 
influye en el funcionamiento hidráulico de la red de distribución de agua potable, con la 
ayuda de una simulación hidráulica. 
 
Tuesta & Hoyos (2016).  “Simulación hidráulica de las redes de distribución del barrio 
Zaragoza a partir de la determinación de los coeficientes de variación diaria y horaria, para 
habilitaciones urbanas de la ciudad de Moyobamba 2016”  Se realizó una simulación 
hidráulica de las redes de distribución del barrio Zaragoza, con la determinación de los 
coeficientes de variación diaria y horaria, específicamente para la obtención del coeficiente 
de variación diaria (K1) y horaria (K2), se desarrolló el diseño óptimo de la red de 
distribución con K2 obtenido en la investigación, para lo cual se realizó la simulación 
hidráulica en el software WaterCAD, teniendo en cuenta los criterios que nos brinda el 
Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
 
Yanavilca, (2012) “Simulación hidráulica de la red de distribución de agua para consumo 
humano de la ciudad de Moyobamba”, Tesis. Con la finalidad de tener un mejor 
conocimiento de cómo opera actualmente el sistema de agua potable se hace necesario 
realizar la modelación del sistema hidráulico de la ciudad de Moyobamba en un software 
más moderno como el WaterCAD. La simulación al año 2012 ha permitido identificar 
algunos sectores de la ciudad donde se presentan algunas deficiencias en el servicio de agua 
en lo que respecta como cuestión primordial a presión y que permitirá el área operacional 
adoptar medida de contingencia para mejorar las condiciones operativas actuales 
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1.2.Bases teóricas 
 
a. Clasificación de las aguas 
 
Aguas de lluvia 
El agua de lluvia, componente esencial del ciclo hidrológico representa un elemento que 
debería aprovecharse integralmente, debido a que ha pasado por un proceso natural de 
purificación Estas aguas son las más puras que se encuentran en la naturaleza, contienen 
generalmente materia amorfa en suspensión, oxígeno, nitrógeno, anhídrido carbónico y 
cloruros en solución. (MINSA. 1997). 
 
Aguas superficiales 
El agua superficial es aquella que se encuentra circulando o en reposo sobre la superficie de 
la tierra. Estas masas de agua sobre la superficie de la tierra, forma ríos, lagos, lagunas, 
pantanos, charcas, humedales, y otros similares, sean naturales o artificiales. El agua 
superficial es la proveniente de las precipitaciones, que no se infiltra ni regresa a la atmósfera 
por evaporación o la que proviene de manantiales o nacimientos que se originan de las aguas 
subterráneas. (Magne 2008). 
 
Aguas subterráneas 
El agua que se encuentra por debajo de la superficie del suelo, en los distintos estados y 
relaciones de composición con la parte sólida y gaseosa, se conoce como agua subterránea. 
Representa una fase muy importante del ciclo hidrológico ya que la mayor parte del flujo en 
corrientes permanentes de agua proviene del agua subterránea. A su vez una parte del flujo 
en corrientes intermitentes puede filtrarse bajo la superficie, por lo que ningún examen sobre 
agua superficial que tenga características de evaluación integral del recurso puede ignorar 
las relaciones con los procesos superficiales. (Magne 2008). 
 
 
b. Partes del sistema 
 
Captación 
La captación de aguas superficiales se realiza por medio de tomas de agua que se hacen en 
los ríos o diques. 
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El agua proveniente de ríos está expuesta a la incorporación de materiales y 
microorganismos requiriendo un proceso más complejo para su tratamiento. La turbiedad, 
el contenido mineral y el grado de contaminación varían según la época del año (en verano 
el agua de nuestros ríos es más turbia que en invierno). (Magne 2008). 
 
Planta   de bombeo 
Se conoce como planta de bombeo, al conjunto de estructuras utilizadas para captar y elevar, 
por bombeo, en aguas superficiales o subterráneas destinadas al consumo humano o para 
riego.  El gasto necesario, se puede captar directamente del nivel superficial del río o 
manantial por medio de una toma directa, con una galería filtrante para el caso de aguas 
subálveas. 
 
La planta de bombeo consta principalmente de las siguientes estructuras: 
 
a) Canal de llamada o canal alimentador. 
b) Cárcamo de bombeo. 
c) Equipo de bombeo. 
d) Tubería de solución y piezas especiales. 
e) Motor de acondicionamiento mecánico eléctrico. 
f) Equipo eléctrico. 
 
Criterios generales de diseño. 
El diseño de una planta de bombeo cubre tres aspectos principales (Rodríguez 2001): 
1. Hidráulico 
2. Estructural. 
3. Mecánico-eléctrico.  
 
Línea de conducción y aducción  
Es el componente mediante el cual se transporta “agua cruda”, ya sea a flujo libre o presión. 
Dependiendo del caudal de agua y de la topografía del terreno, se utilizan canales o tuberías. 
El agua cruda es la que proviene directamente de una fuente superficial o subterránea en 
estado natural; es decir, que no ha sido sometida a ningún proceso de tratamiento, 
desinfección o potabilización. 
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La conducción refiere a las obras o red de tuberías que permiten llevar el agua desde el lugar 
de tratamiento o potabilización hasta el tanque de almacenamiento o de reserva, pero 
también directamente hasta la red de distribución. 
 
Tanto la aducción como la conducción son tuberías o canales por donde se transporta agua, 
pero mientras la conducción transporta agua cruda a presión o a flujo libre, la aducción 
transporta agua a presión ya tratada desde el lugar de tratamiento o potabilización hasta el 
tanque de almacenamiento o de reserva o directamente hasta la red de distribución (CARE 
2012). 
 
Una red de aducción o de conducción no está compuesta únicamente por tuberías, sino que 
también tiene otras estructuras y accesorios. En terrenos quebrados, esas tuberías, para su 
buen funcionamiento, requieren la instalación de: 
 
• Cámaras de quiebre de presión o tanques rompe presión: 
 
Esta es una estructura en forma de cámara o tanque utilizada para bajar la presión del 
agua que a veces llega con mucha fuerza. Así se evitan altas presiones en las 
instalaciones ubicadas aguas abajo. El material del que están fabricadas las tuberías 
muchas veces se rompe por el peso o la presión del agua. Dependiendo del material del 
que están construidas las tuberías y de su espesor, el fabricante recomienda la presión 
máxima que puede soportar el tubo. Con esta información, los ingenieros pueden 
colocar, de ser necesario, una o varias cámaras de quiebre de presión o tanques rompe 
presión a lo largo de la conducción. 
 
La cámara de quiebre de presión o tanque rompe presión es una estructura pequeña, que 
puede ser de un metro por cada lado; tiene una tubería de entrada localizada en la parte 
superior y una tubería para la salida en la parte inferior. El agua, al caer en el tanque, 
pierde su presión. Por eso se le llama “cámara de quiebre de presión o tanque rompe 
presión”. (CARE 2012). 
 
• Válvulas reductoras y reguladoras de presión. 
 
Son válvulas que alivian la presión en las tuberías, protegiendo las instalaciones 
ubicadas aguas abajo. Cumplen la misma función que las cámaras de quiebre de presión 
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o tanques rompe presión. La ventaja es que requieren poco espacio para ser instaladas; 
la desventaja es que son dispositivos de alto precio. Sin embargo, la tendencia va hacia 
la adquisición de este tipo de válvulas. 
 
Las válvulas reguladoras de presión se usan para mantener una presión constante y 
controlada a un valor previamente fijado a la salida de estos aparatos. (CARE 2012). 
 
• Válvulas de aire. 
 
Son dispositivos que dejan salir el aire para que no impida que el agua siga su curso. A 
lo largo de los puntos altos de las líneas de aducción o conducción, suele acumularse 
aire en la parte superior de la tubería, lo cual cambia la velocidad del agua en el interior 
del tubo y forma bolsas de aire. 
 
El aire, que es más liviano que el agua, forma un tapón que impide su paso. Si ese aire 
no se expulsa, junto con obstruir el correcto paso del agua, puede provocar un rápido 
deterioro de las tuberías. 
 
El sistema automático o manual de la válvula de aire o ventosa, permite que el aire 
salga. Mediante este dispositivo, el aire se expulsa a través unas cámaras metálicas 
conectadas a la tubería y tiene un orificio superior que está sellado por una esfera 
metálica o flotador. Cuando la cámara se llena de aire, el flotador cae y deja salir el aire 
por el orificio. (CARE 2012). 
 
• Válvulas de purga. 
 
Son accesorios que permiten: 
 
Desalojar o “purgar” el material acumulado en el interior de los tubos. 
La normal circulación del agua y descargue de tubería 
El agua puede arrastrar tierra, arena e inclusive piedras dentro de la tubería de 
conducción. En los sitios más bajos ese material se sedimenta, obstruyendo el tubo. 
Estos accesorios se colocan lateralmente en los puntos más bajos de las redes, para que 
al abrirlas permitan la salida de los sedimentos acumulados en las tuberías. (CARE 2012). 
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Planta de tratamiento  
Son un conjunto de estructuras que sirven para someter al agua a diferentes procesos, para 
purificarla y hacerla apta para su uso como bebida, eliminado o reduciendo bacterias, 
sustancias venosas, turbidez, olor, sabor, etc. (Magne 2008). 
 
Reservorio  
En el abastecimiento de agua potable, los reservorios pueden ser de 2 clases: 
Reservorio de almacenamiento.  
 
Sirve para guardar una cantidad de agua que servirá de reserva para abastecer un sistema por 
un tiempo determinado. 
Los almacenamientos se ubican de preferencia en depresiones naturales del terreno que 
donde las laderas tengan un fuerte talud y la pendiente del valle pequeña. 
 
Reservorio de regulación o distribución. 
Se construye con el objeto de librar a la red de distribución, de una presión grande, cuando 
el almacenamiento del agua está a gran distancia o a mucha altura con respecto a la 
población. También sirve para satisfacer los mayores gastos de la población en las horas de 
máximo consumo. 
Los reservorios deben ubicarse eligiendo de preferencia el punto más elevado para dar la 
presión suficiente en el abastecimiento. (MINSA. 1997). 
 
Clases de reservorios de regulación 
o Apoyados. 
o Enterrados o semi-enterrados.  
o Tanques elevados.  
 
De acuerdo a su forma pueden ser: 
o Circulares.  
o Rectangulares.  
o Cuadrados. 
 
De acuerdo a los materiales de construcción pueden ser:  
o  De albañilería.  
14 
 
o  De concreto o concreto armado.  
o  De fierro o acero  
 
Distribución de agua  
La red de distribución es cerrada en el caso de poblaciones con un desarrollo urbano en 
manzanas o cuadras, cuando se instalan matrices formando un circuito cerrado. 
La función de la red de distribución es repartir agua potable a los domicilios o puntos de 
consumo. Dependiendo de la forma y el tamaño de la población, la red de distribución puede 
ser una instalación lineal abierta (para poblaciones desarrolladas a lo largo de una vía o 
poblaciones dispersas), o cerrada en forma de malla, conformada por tubos y accesorios 
conectados en forma continua de diferentes diámetros. 
Integrados a la red de distribución se encuentran los hidrantes, las válvulas de limpieza en 
los puntos bajos (llamadas válvulas de purga) y las válvulas de cierre, que permiten aislar 
tramos de la red durante labores de reparación o cuando se necesita regular el servicio. 
 
Sistema de circuito cerrado 
Consiste en un sistema de conductos principales que rodean a un grupo de manzanas de las 
cuales parten tuberías de menor diámetro, unidas en sus extremos al eje. Este sistema es 
apropiado para ciudades de mediano y gran tamaño, tiene la ventaja que como cada tubería 
es alimentada en sus dos extremos, se disminuye el recorrido por lo tanto disminuye la 
perdida de carga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Trazo en Sistema Cerrado. 
(Fuente: Vierendel, 2009). 
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a) Denominación de las tuberías 
 
• Tubería matriz 
Es la que arranca de un reservorio principal para alimentar un circuito primario. 
 
• Tubería principal 
Forma los circuitos que alimentan las manzanas o distritos, también son los que 
alimentan a los reservorios reguladores. 
 
• Tubería secundaria 
Forman los circuitos básicos que conforman el relleno (tubería de servicio).  
 
b) Circuitos de un sistema cerrado 
 
• Circuito primario 
Es el formado por tuberías principales de mayor diámetro de la red (de 800 a 1000 m de 
separación).  
 
• Circuito secundario 
Se enlaza al circuito primario por tuberías de diámetro intermedio separadas de 400 a 
600 m.  
 
• Circuito relleno 
Constituyen el sistema apropiadamente dicho de distribución del cual salen las 
conexiones domiciliarias con el diámetro mínimo de 3 pulgadas que en casos extremos 
podría ser de 2 pulgadas de diámetro. (Vierendel, 2009). 
 
c) Dispositivos reductores de presión 
  
• Válvula reductora de presión 
• Red de cajas de romper presión 
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d) Colocación de válvulas hidrantes 
 
• Válvulas 
Debe considerarse que el cierre de éstas, para la reparación de un tramo no debe exceder 
más de 200 m de tubería. 
Cada tramo debe aislarse a lo más mediante el cierre de 4 válvulas. 
Colocarse cerca de las instalaciones de las calles. 
Colocarse válvulas en las tuberías secundarias justamente en la derivación de las 
principales. 
Las válvulas mayores de 12 pulgadas deben ir en casetas especiales accesibles mediante 
bocas de inspección. 
En las tuberías de 12 pulgadas a mas deben colocarse válvulas de purga en los puntos 
más bajos y de aire en los puntos altos. 
No debe aislarse a más de 50 m de tuberías.  
 
• Hidrantes 
Se coloca cada 200 m. cuando se quiere una descarga de 10 a 16 litros por segundos, 
usándose en este caso hidrantes de 4 pulgadas con salida de 2.5 pulgadas. 
Se colocarán cada 100 m cuando la descarga necesaria sea de 32 litros por segundo o 
más pudiéndose atacar un siniestro mediante 8 bocas con recorrido de manguera de 150 
a 180 m. 
En los lugares públicos de grandes aglomeraciones o gran valor comercial se colocarán 
hidrantes especiales de 6 pulgadas como mínimo con una boca de salida de 3. 5 y 2 de 
2.5 pulgadas. 
En aceras de más de 2 m de ancho, los hidrantes serán de tipo poste y en las de menos 
serán tipo flor de caña. 
La presión en la tubería cuando se use motobomba para dar presión, será de 20 libras 
sobre pulgadas cuadradas (14 m.ca). si el chorro se aplica directo debe ser de 75 libras 
sobre pulgadas cuadradas (52 m.ca). (Vierendel, 2009). 
 
Funcionamiento hidráulico de redes de distribución de agua potable 
 Todas las redes de distribución de agua potable indistintamente de la ciudad o localidad al 
que abastece y de su configuración topológica, se diseñan para que durante su operación 
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tenga un adecuado funcionamiento hidráulico por el periodo de vita útil para el cual fue 
diseñado, para que suceda de esta manera existen ciertas normas técnicas, las cuales estas si 
pueden diferir de un país a otro, pero que en términos generales concurren en principios 
básicos; que permiten determinar si el funcionamiento hidráulico de una red es el óptimo o 
no. 
En ese sentido se determina que para emitir un juicio sobre el funcionamiento hidráulico de 
las redes de distribución de agua potable necesitamos determinar sus parámetros hidráulicos 
como presión, velocidad, perdida de carga, caudal, etc. Y verificar que estos valores estén 
dentro de los rangos establecidos en la norma técnica de un determinado país, de la cual se 
supone obedece a investigaciones realizadas para garantizar un buen funcionamiento 
hidráulico y por tanto un servicio de agua potable operacionalmente aceptable. En otras 
palabras, una red de agua potable que tiene un buen funcionamiento hidráulico, se entiende 
como aquella en la cual sus parámetros hidráulicos como presión, velocidad, perdida de 
carga y caudal están dentro de los valores establecidos por las normas técnicas que regulan 
un determinado lugar. (Álvarez, 2016)  
En nuestro país tenemos el Reglamento Nacional de Edificaciones, que a través de la norma 
OS.050 Redes de distribución de agua potable, menciona lo siguiente en cuanto a los 
parámetros hidráulicos: 
 
Velocidad  
La velocidad máxima será de 3 m/s. En casos justificados se aceptará una velocidad 
máxima de 5 m/s. 
 
Presiones 
La presión estática no será mayor de 50 m en cualquier punto de la red. En condiciones 
de demanda máxima horaria, la presión dinámica no será menor de 10 m. (OS.050 
Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 
 
Periodo de diseño y estudios de población 
 
Periodo de diseño 
El período de diseño se define como el tiempo en el cual se considera que el sistema 
funcionará en forma eficiente cumpliendo los parámetros respecto a los cuales se ha 
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diseñado. El período de diseño tiene factores que influyen la determinación del mismo, entre 
los cuales podemos nombrar la durabilidad de materiales, ampliaciones futuras, crecimiento 
o decrecimiento poblacional y capacidad económica para la ejecución de las obras. (Arocha 
S. 1980) 
Tomando en consideración los factores señalados, se debe establecer para cada caso el 
período de diseño aconsejable. A continuación, se indican algunos valores asignados a los 
diversos componentes de los sistemas de abastecimiento de agua para poblaciones rurales 
(Arocha S. 1980).  
Obras de captación  : 20 años  
Conducción   : 10 a 20 años 
Reservorios   : 20 años 
Redes    : 10 a 20 años (tubería principal  
     20 años, secundaria 10 años).  
Para todas las componentes mencionadas anteriormente, las normas generales del Ministerio 
de Salud para proyectos de abastecimiento de agua en el medio rural recomiendan un periodo 
de diseño de 20 años. (Arocha S. 1980) 
 
Determinación del periodo de diseño  
Considerando los factores anteriormente descritos, se hará un análisis de la vida útil de las 
estructuras e instalaciones que se tiene previsto construir y además, constatando la realidad 
de la zona en estudio, se debe determinar para cada componente su período de diseño. Esto 
se puede realizar a través de cuadros comparativos, considerando la componente y su valor 
adoptado, para luego determinar el promedio de la vida útil determinando un período de 
diseño para el conjunto de obras. (Arocha S. 1980) 
 
Estudios de población 
 
Métodos estadísticos y analíticos  
Presuponen que el cálculo de la población para una región, es ajustable a una curva 
matemática. Es evidente que este ajuste dependerá de las características de los valores de 
población censada, así como de los intervalos de tiempo en que éstos se han medido.  
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Dentro de los métodos analíticos, tenemos el método aritmético, geométrico, la curva 
normal, logístico, la ecuación de segundo grado, la curva exponencial, método de los 
incrementos y de los mínimos cuadrado. (Arocha S. 1980). 
 
Métodos Comparativos 
Son aquellos que, mediante procedimientos gráficos, estiman valores de población ya sea en 
función de datos censales anteriores de la región o considerando los datos de poblaciones de 
crecimiento similar a la que se está estudiando. 
 
Método racional  
En este caso, para determinar la población, se realiza un estudio socioeconómico del lugar, 
considerando el crecimiento vegetativo que es función de los nacimientos, defunciones, 
inmigraciones, emigraciones y población flotante. 
 
El método más utilizado para el cálculo de la población futura en las zonas rurales es el 
método analítico y con mayor frecuencia el método de crecimiento aritmético. Esta 
metodología se utiliza para el cálculo de poblaciones bajo la consideración de que éstas van 
cambiando en la forma de una progresión aritmética y que se encuentran cerca del límite de 
saturación. 
 
La fórmula de crecimiento aritmético es (Arocha S. 1980):  
 
𝑃𝑓 = 𝑃𝑎 (1 +𝑟𝑡/ 1000) Ecuación (1)  
Dónde:   
Pf = Población futura.  
Pa = Población actual.  
r = Coeficiente de crecimiento anual por 1000 habitantes.  
t = Tiempo en años.  
 
Dotación y consumo 
La dotación o demanda per cápita, es la cantidad de agua que requiere cada poblador de la 
zona en estudio, expresada en litros/habitante/día (l/hab./día). Conocida la dotación, es 
necesario estimar el consumo promedio anual, el consumo máximo diario, y el consumo 
máximo horario (Arocha S. 1980). 
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Dotación de agua 
La dotación es variable de acuerdo a usos, costumbres de cada localidad, actividad 
económica y las condiciones de saneamiento de cada localidad. Según el Ministerio de 
Salud, en un estudio para mejoras en el servicio de agua potable emitido en el año 1984 
determinó que, en la costa norte, la dotación alcanza los 70 l/hab./día mientras que en la 
costa sur este valor llega a los 60 l/hab./día. Para la sierra, el consumo de agua depende de 
la altitud en la cual se encuentra la localidad. En poblados con altura de más de 1500 metros 
sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), la dotación de agua alcanza los 50 l/hab./día y en alturas 
menores a los 1500 m.s.n.m., la dotación es de 60 l/hab./día. Finalmente, en el caso de la 
selva peruana, la dotación llega a los 70 l/hab./día. 
 
Consumo promedio diario anual 
El consumo promedio diario anual, se define como el resultado de una estimación del 
consumo per cápita para la población futura del período de diseño expresada en litros por 
segundo (l/s) y se determina mediante la siguiente fórmula: 
 
𝑄𝑚 =   𝑃𝑓𝑥𝑑𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 (𝑑)   Ecuación (2) 
86400 𝑠/𝑑í𝑎 
Dónde:  
Qm = Consumo promedio diario (l/s).  
Pf = Población futura (hab.).  
d = Dotación (l/hab./día).  
 
El consumo promedio diario anual, servirá para estimar el consumo máximo diario y horario. 
 
Consumo máximo diario (Qmd) Y consumo máximo horario (Qmh) 
El consumo máximo diario se define como el día de máximo consumo de una serie de 
registros observados durante los 365 días del año, mientras que el consumo máximo horario 
se define como la hora de máximo consumo del día de máximo consumo. 
Para el consumo máximo diario (Qmd) se considerará entre el 120% y 150% del consumo 
promedio anual (Qm), recomendándose el valor promedio de 130%. 
 
Para el consumo máximo horario (Qmh) se considerará entre el 180% y 250% del consumo 
promedio anual (Qm), recomendándose el valor máximo de 250%. 
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De acuerdo a la Norma OS.100 los coeficientes deberán ser fijados en base al análisis de 
información estadística comprobada, de lo contrario se podrán utilizar los siguientes 
coeficientes: Para el consumo máximo diario (Qmd) el coeficiente K1 será de 130% y para 
el consumo máximo horario (Qmh) el coeficiente K2 deberá estar dentro del rango de 180% 
a 250%.   
En el caso de la presente tesis los coeficientes a utilizar serán los siguientes (CEPES 2012): 
• Coeficiente de variación diario K1= 1.3  
• Coeficiente de variación horario K2= 2.5  
 
Parámetros específicos de agua potable 
Tomando como datos básicos el caudal a conducir, longitud de tubería, desnivel entre punto 
de carga y descarga, se consideran los siguientes parámetros: 
 
1. Redes de distribución 
 
En líneas de aducción y redes de distribución los parámetros a utilizar en los cálculos son 
los siguientes: 
 
• Tipo de tubería a usar.  
• Velocidad recomendada de conducción.  
• Protección contra acumulación de aire en los puntos altos.  
•  Sistema de evacuación de sedimentos en los puntos bajos. 
Se denomina línea de aducción a la tubería que conduce agua desde la obra de captación 
hasta el estanque de almacenamiento27. La presente tesis se centra en el diseño específico 
de la red de agua potable en el Asentamiento Humano “Los Pollitos”, en este sentido la línea 
de aducción será considerada como la tubería que empalma del reservorio ficticio, 
considerado en el modelado, hacia la red de distribución de agua potable (Arocha Ravelo, 
Simón (1980)). 
 
2.  Coeficientes de fricción 
 
Los coeficientes de fricción (“C” de Hazen-Williams) considerados en el cálculo hidráulico, 
se resumen en la Tabla 1. 
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Tabla 1  
Coeficientes de fricción "C 
Tipo de Tubería  “C”  
Acero sin costura  
Acero soldado en espiral  
Cobre sin costura  
Concreto  
Fibra de vidrio  
Hierro fundido  
Hierro fundido dúctil con revestimiento 
Hierro galvanizado  
Polietileno  
Policloruro de vinilo (PVC)  
120  
100  
150  
110  
150  
100  
140  
100  
140  
150  
Fuente: Reglamento Nacional de Edificaciones por Ministerio de 
Vivienda, Construcción y Saneamiento (2012). 
 
3. Velocidad en el conducto 
La elección del diámetro de la tubería se encuentra relacionada en forma directa a la 
velocidad que se produzca en el conducto. Según la Norma OS.050 la velocidad máxima 
admisible será de 3 m/s y solo en casos justificados se aceptará una velocidad máxima de 5 
m/s. (OS.050 Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 
 
4.  Zonas de presión  
Las zonas de presión se definirán en función a la topografía, las presiones mínimas y el área 
de influencia del reservorio. La topografía delimita las zonas de abastecimiento, teniendo 
presente las presiones máximas y mínimas en la red de distribución, de 50 a 10 metros de 
columna de agua (m.c.a.) respectivamente, de acuerdo al Reglamento Nacional de 
Edificaciones. (OS.050 Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 
 
5. Válvulas de aire 
En las líneas de conducción se colocarán válvulas extractoras de aire en sus puntos altos y 
cuando se presenten cambios en la dirección de los tramos con pendiente positiva. En los 
tramos donde la pendiente se mantiene uniforme se colocarán válvulas cada 2 kilómetros 
como máximo. El dimensionamiento de las válvulas se determinará en función del caudal, 
presión y diámetro de la tubería (OS.050 Reglamento Nacional de Edificaciones, 2006). 
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6.  Válvulas de Purga 
La ubicación de las válvulas de purga se realizará en los puntos bajos de las líneas de 
conducción para lo cual se debe tener en consideración la calidad del agua y la modalidad 
de funcionamiento de la línea de conducción. El dimensionamiento de las válvulas se 
determinará en función de la velocidad de drenaje y serán instaladas en una cámara de 
concreto armado. 
 
En el presente trabajo los criterios de válvulas de aire y válvulas de purga no serán 
considerados en el modelamiento de la red de agua potable dado que las pérdidas locales no 
superan el 10% con respecto a las pérdidas generadas por fricción (OS.050 Reglamento 
Nacional de Edificaciones, 2006). 
 
 
1.3.Definiciones  
 
Caudal máximo diario (QMD), es el máximo consumo que se espera realice la población 
en un día y se calcula como un factor de ampliación (K1) del Qmd, dicho factor se calculará 
en la presente tesis. (Rodríguez, 2001). 
Caudal máximo horario (QMH), es el máximo gasto que será requerido en una determinada 
hora del día, y se calcula como un valor ampliado del Qmd. (Rodríguez, 2001). 
Coeficiente de variación:  Son los valores de K1 y K2 utilizaos para determinar los caudales 
máximos horarios y diarios. (Rodríguez, 2001). 
Coeficiente de consumo máximo diario (K1), Son las variaciones de consumo máximo 
diario, se define como el día de máximo consumo de una serie de registros observados 
durante los 365 días. Estas variaciones son ocasionadas por cambios climáticos, 
concurrencia a centros de trabajo y ocupaciones domésticas. (Rodríguez, 2001). 
Coeficiente de consumo máximo horario (K2), Las variaciones de consumo máximo 
horario se definen como la hora de máximo consumo del día de máximo consumo, 
dependiendo de los hábitos y actividades de la población. Estos cambios se notan con mayor 
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intensidad en ciudades pequeñas, en razón de una menor o ninguna actividad comercial e 
industrial. (Rodríguez, 2001).  
Consumos unitarios de agua potable: Cantidad de agua empleada o requerida por un 
usuario, mueble sanitario, o equipo industrial, al realizar determinada actividad, función o  
proceso, y referida a un momento concreto (bañarse, lavar ropa, beber, regar, fabricar 
determinando producto, etc.). (Rodríguez, 2001). 
Equipos de medición o de monitoreo: Instrumentos, dispositivos y aparatos empleados para 
medir y registrar datos de caudales, volúmenes, niveles, presiones, temperaturas, y otras 
características del agua o su entorno.  
Monitoreo: Procedimiento para medir un fenómeno en campo y registrar los resultados. 
(Suarez. M., et al, 2014) 
Muestreo: Técnica para evaluar una parte, relativamente pequeña pero estadísticamente 
significativa, del universo de elementos. (Suarez. M., et al., 2014) 
Padrón de usuarios: Conjunto de planos, bases de datos y otra información distintiva de 
cada contrato de servicio de agua. 
Variables que influyen en el consumo: Parámetros que propician ciertas magnitudes de 
consumos. Pueden ser: climatológicas, constructivas, ambientales, hidráulicas, sociales, 
económicas, legales, etc. (Melguizo B., Samuel, 1994).  
WaterCAD: es un programa de cómputo que permite modelar sistemas de distribución y/o 
conducción de líquidos a presión, para analizar su comportamiento hidráulico o efectuar su 
dimensionamiento. (Richter, A., et al., 1988). 
Fluido: Un fluido se deforma continuamente cuando se le aplica un esfuerzo cortante en 
cualquier magnitud. La ausencia de movimiento relativo (y por lo tanto de deformación 
angular) implica que no existe esfuerzo cortante. (Fox, W., Mcdonald, T., 1989). 
 
  
 
 
CAPÍTULO II 
MATERIAL Y MÉTODOS 
 
2.1. Materiales 
 
Materiales 
 
• Wincha.- Se utilizó para medir las longitudes de las calles, viviendas, lotes, etc 
• Cámara.- Se utilizó para tomar las fotos de las labores realizadas en el lugar de la 
investigación.  
• Tablero.- Se utilizó como soporte para las hojas de papel donde se hicieron las 
anotaciones de la investigación. 
• Folder.- Se utilizó para archivar y guardar la información de la investigación de campo. 
• Lapiceros.- Para realizar las anotaciones de la notas de campo. 
• Pape bon. Donde se realizaron las anotaciones de las notas de campo 
• USB.- donde se ha guardado la información procesada de la investigación. 
 
 Equipos  
 
• Estación total.- se ha alquilado una estación total para realizar el levantamiento 
topográfico del área de trabajo, que posteriormente se procesaría.  
• Prisma.- Para nivelar con la estación total y realizar el levantamiento topográfico. 
• Laptop.- Para procesar toda la información levantada de campo, como la topografía, 
datos poblacionales, diseño de redes, Simulación Hidráulica y recolección de los 
resultados. 
 
2.2. Métodos 
 
2.2.1. Tipo y nivel de Investigación 
 
De acuerdo a la Orientación: Aplicada 
Las investigaciones aplicadas son la respuesta efectiva y fundamentada a un problema 
detectado, descrito analizado y analizado descrito. La investigación aplicada concentra su 
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atención en las posibilidades fácticas de llevar a la práctica las teorías generales, y destina 
sus esfuerzos a resolver los problemas y necesidades que se plantean los hombres en 
sociedad en un corto, mediano o largo plazo. Es decir, se interesa fundamentalmente por la 
propuesta de solución en un contexto físico-social específico. (Hernández, 1993) 
 
De acuerdo a la técnica de contrastación: Descriptiva 
“La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de hechos, y su característica 
fundamental es la de presentar una interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, 
su preocupación primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de 
conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner 
de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se pueden obtener las notas 
que caracterizan a la realidad estudiada”. (Sabino, 1986). 
 
2.2.2. Diseño de investigación 
 
Para el diseño de contrastación de la hipótesis se empleará procedimientos de estadística 
descriptiva, se realizará el trabajo con la población futura de diseño proyectada, considerado  
como es una urbanización urbana con lotes definidos sin posibilidad que crecimiento de la  
población por las condiciones topográficas presentes , para así obtener una demanda de la 
población necesaria a futuro, con la cual se procederá a calcular la bomba de impulsión que 
llevara el agua tratada de la Planta de Tratamiento de Agua Potable de San Mateo a la 
Urbanización las Brisas, y de acuerdo a esto se procedió a diseñar las redes de distribución.  
 
Una vez obtenidos los valores se procedió a usar los datos en el software WaterCAD para 
simular las redes de distribución, durante el desarrollo experimental de esta fase se aplicaron 
criterios para diseño de redes teniendo en cuenta las necesidades que nos dio a conocer la 
población por medio de las encuestas.  
 
En términos estadísticos se manipuló la variable independiente procesando los datos 
obtenidos en el lugar de la investigación, para generar un cambio o variación en la 
simulación hidráulica obteniendo directamente los resultados acordes a las necesidades de 
la población investigada. (Tuesta & Hoyos - 2016).   
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2.2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
La metodología fue la siguiente: 
 
Se realizó el levantamiento topográfico de la urbanización las brizas, se calculó los 
siguientes parámetros: (caudal máximo horario, caudal máximo diario, demanda, dotación, 
población), necesarios para la simulación hidráulica. 
 
Se obtuvo de los registros proporcionados por la EPS Moyobamba S.R.L tda. sobre el caudal 
de producción de la planta posible punto de abastecimiento para la urbanización las brizas, 
se realizó la simulación hidráulica en el software WaterCAD V8i seletc series 608.11.06.58. 
se obtuvieron los datos es el modelo de simulación hidráulico de la red de distribución de 
agua potable, dentro de ese marco las técnicas e instrumentos para la recolección de datos 
fueron hojas Excel exportados del software (ver anexo 01), diferenciadas para los 
parámetros de presión y velocidad, en los diferentes periodos de simulación. Cabe 
mencionar que los datos exportados del software garantizan la confiablidad, validez y 
objetividad de los datos utilizados en la presente investigación.  
 
2.2.4 Muestra 
 
La muestra de la presente investigación consta de toda la población beneficiaria que dentro 
del levantamiento se determinó que existía 192 lotes con una densidad poblacional de 4 
habitantes teniendo 168 habitantes a futuro. 
 
2.2.5 Técnicas de procedimientos y análisis de datos 
 
Para el procesamiento, análisis y recopilado de los datos se utilizó programas como: 
 
Excel (para generar tablas y cuadros comparativos, memoria de cálculo). 
Word (para elaborar el informe final, y las fichas técnicas). 
ArcGISS (para elaborar los SHEPs. de las viviendas). 
AutoCAD (Para el dibujo y diseño de las redes en formato DXF). 
 
  
 
 
CAPÍTULO III 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
3.1. Resultados 
3.1.1. Cálculo de Caudal de Demanda    
 
Tabla 2  
Calculo de la Demanda, Volumen de Reservorio elevado de la Urb. Las Brisas 
Datos de cálculo de demanda y volumen de reservorio  
 (UBICACIÓN) 
Urbanización Las Brisas 
Localidad Moyobamba 
Distrito Moyobamba 
Provincia Moyobamba 
Región  San Martin 
Datos de población 
Número de viviendas existentes 192    Viviendas 
Densidad de vivienda 4  hab/viv 
Tasa de crecimiento poblacional 3.23%   
Cobertura de agua potable proyectada 100.00%   
Población  de Diseño 768    habitantes    
Datos de Demanda 
Consumo doméstico 120    Lhpd 
Coeficiente de variación diaria 1.5     
Coeficiente de variación horaria 1.8     
Pérdidas 25.00  %    
Datos de Almacenamiento 
Porcentaje de regulación 25.00  % 
Porcentaje de reserva 3    Hr. 
Horas de bombeo 8    Hr.    
Cálculo de Caudales 
Caudal Promedio 1.067   lt/s 
Caudal Máximo Diario 1.600   lt/s 
Caudal Máximo Horario 1.920   lt/s 
Caudal de Bombero  4.8 lt/s 
Cálculo de Reservorio elevado 
Demanda Promedio (Qp) 92.160   m3/dia 
Volumen  de Regulación (25%) 23.04   
Volumen de Reservorio Elevado 23.00 m3 
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De la Tabla 2 se observa que se ha usado una densidad poblacional de 4 hab por vivienda, 
que fue utilizado para la determinación de la población de la Urbanización las Brisas de 
acuerdo a la Cantidad de lotes existentes y asumiendo que esta será la población a futuro ya 
que el terreno no tiene más área para crecimiento de la población hacia las periferias de 
acuerdo a esto se ha definido que la Población de Diseño es de 768 habitantes ya que existen 
192 lotes. 
Se ha tomado como referencia el Reglamento nacional de Edificaciones donde clasifica la 
Dotación de acuerdo a la ubicación geográfico costa, sierra y selva, por lo cual nuestra 
ubicación está en la región selva y correspondería una dotación de 120 l/hab/día, del mismo 
modo los datos optados para los coeficientes de variación Diaria (K1) 1.5 y el coeficiente de 
Variación Diaria (K2) es 1.8 de acuerdo a los datos proporcionados por la EPS Moyobamba 
SA, para determinar los valores que corresponde. 
De los datos calculados se ha obtenido como Caudal Promedio 1.067 lt/s, el caudal máximo 
Diario 1.60 lt/s y el caudal Máximo Horario 1.92 lt/s y el caudal de bombeo en un tiempo 
de 8 horas de 4.8 lt/s, del mismo modo se ha obtenido la necesidad de almacenamiento y por 
condiciones topográficas que serán explicadas posteriormente se tomó el diseño de un 
Reservorio elevado de 23 m3. 
 
 3.1.2. Simulación Hidráulica 
 
Para poder diseñar y representar la red de distribución de agua potable propuesta de la 
Urbanización las Brisas de la ciudad de Moyobamba y lograr que el comportamiento de la 
red sea el óptimo y cumplir con los parámetros establecidos en el Reglamento Nacional de 
Edificaciones ha sido necesario realizar en un modelo hidráulico computarizado, de los 
muchos programas de simulación esta investigación ha optado por el software WaterCAD 
este de define como un software cuyo algoritmo de cálculo se basa en el método del 
Gradiente Hidráulico, permite el análisis hidráulico de redes de agua (aunque puede usarse 
para cualquier fluido newtoniano) determinando las presiones en diversos puntos del 
sistema, así como los caudales, velocidades, pérdidas en las líneas que conforman la red 
hidráulica; así como otros muchos parámetros operativos derivados de los elementos 
presentes en el sistema como: Bombas, Válvulas de Control, Tanques, etc. a partir de las 
características físicas del sistema y unas condiciones de demanda previamente establecidas. 
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WaterCAD además permite extender sus capacidades a temas de gestión a largo plazo de 
sistemas de abastecimiento incluyendo: análisis de vulnerabilidad, análisis de protección 
contra incendio, estimación de costos energéticos, calibración hidráulica, optimización, etc. 
Este programa adicional a las herramientas convencionales para el análisis y modelación de 
redes a presión, cuenta con herramientas de productividad en los procesos de gestión de 
datos, construcción de modelos a partir de archivos externos, extracción de elevaciones, 
asignación de demandas a partir de técnicas de análisis espacial, preparación y gestión de 
escenarios, cálculos hidráulicos complementarios, gestión operativa y preparación de 
reportes y planos. Asimismo el software ofrece diversas opciones para visualización de 
resultados como reportes tabulares, perfiles, gráficos de variación temporal, anotaciones y 
codificación por color, etc. para lo que se debió tener un conocimiento profundo y claro de 
las características físicas e hidráulicas, tener los datos establecidos y definidos, esta 
información ha sido incrustada  al programa con la finalidad de que el modelo represente las 
características más cercanas a las reales de la red en un diseño optimo, para lograr este 
objetivo se a tenido que definir la siguiente información : 
 
3.1.2.1 Caracterización de la Urbanización  
La caracterización de la Urbanización las Brisas de la ciudad de Moyobamba, fue un trabajo 
de campo, en el cual se hizo un levantamiento topográfico y de información de la 
urbanización, recorriendo calles de la Urbanización para verificar los límites y condiciones 
del mismo la cual resumimos a continuación: 
 
La urbanización las brisas actualmente viene siendo abastecida de una fuente superficial de 
agua, esta fuente no tiene nombre, la población asentada en eta urbanización actualmente es 
abastecida por agua entubada porque esta no recibe ningún tipo de tratamiento, poniendo en 
alto riesgo la salud de la población, además que las redes de distribución son de diámetros 
que no satisfacen las demanda de la población ,eniendo en algunos casos hasta tubería de ½ 
pulgada como red de distribución, lo que ocasiona que las presiones en todo la urbanización 
sea deficiente y este por debajo de los permitido según Reglamento Nacional de 
Edificaciones, además que esta no satisface la demanda de la población asentada en el lugar.  
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Tabla 3  
Ubicación de la Urbanización las Brisas  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1.2.2. Características físicas de la red 
 
Reservorio 
La Urbanización las brisas no cuenta con Reservorio existente ya que su sistema de 
abastecimiento de agua potable es entubada directa. 
 
Red de distribución y línea de aducción.  
La Línea de Aducción del sistema tiene un diámetro de 2 pulgadas, las redes de distribución 
están entre ½ pulgada y 2 pulgadas, no existe una data de las tuberías existentes ya que han 
sido colocadas sin ningún tipo de supervisión y control fue instalada por los mismos 
pobladores sin ningún tipo de criterio técnico ni respetando las normas vigentes de 
saneamiento.  
 
Características Hidráulicas de la Red 
La información sobre las características hidráulicas necesarias para la simulación fue 
proporcionada por la EPS Moyobamba S.R.L tda., que consta los valores que están usando 
actualmente para sus proyectos, donde nos describen el uso de K1: 1.3 y K2: 1.8 basándose 
en el Reglamento Nacional de Edificaciones, con los datos se realizará la simulación en 
periodo estático, para este tipo de análisis de flujo permanente se ha proyectado los 
diámetros de las redes, las demandas en los nudos y se busca la distribución de caudales y 
presiones en la red, en condiciones de demanda y niveles constantes para lograr el diseño de 
la red de Distribución óptima. 
Ubicación  
Urbanización Las Brisas 
Provincia  Moyobamba 
Distrito Moyobamba 
Región  San Martin  
Coordenadas  UTM 
N 00281366 
S 09328100 
32 
 
3.1.2.3 Resultados de la simulación en periodo estático 
 
Simulación hidráulica (SH) 
 
Se realizó la primera simulación con las redes de distribución anteriormente mencionadas, 
además se ha tomado los datos que a continuación se detalla: 
 
Tabla 4  
Resumen de datos / simulación hidráulica  
 
Datos Valor Unidad 
Número de Conexiones 192 viv 
Densidad Poblacional 4 hab/Viv 
Población Proyectada 768 hab 
Dotación 120 Lt/hab/día 
Caudal Promedio 1.067 Lt/s 
K2 1.8  
Caudal Máximo Horario 1.92 Lt/s 
Caudal de Bombeo 4.8  
 
 
Los resultados que se han obtenido con los datos de la tabla 4 en la simulación hidráulica 
propuesta, nos muestra el funcionamiento hidráulico de la red de distribución propuesta para 
la urbanización las Brisas, por las condiciones topografías presentes en el área se tuvo que 
proponer un sistema de abastecimiento de agua no convencional, que contempla un sistema 
de bombeo ubicado en la Planta de Tratamiento San Mateo, así poder aprovechar el agua 
que ya ha sido tratada y solo bombear a un reservorio elevado para posteriormente ser 
distribuido a la urbanización, el sistema de abastecimiento propuesto se describe a 
continuación: 
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Estación de bombeo 
La estación de bombeo para la urbanización las brisas estarán ubicada en frente a los filtros 
Rápidos, la toma de agua será del canal de recolección de agua de agua filtrada, el cálculo 
de la bomba se presenta en los anexos de la presente investigación: 
 
Tabla 5  
Resumen de datos bomba de Impulsión 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a la Tabla 5 para lograr impulsar un caudal de 4.8 a una altura dinámica de 74.73 
m es necesario una bomba de 7.17 HP de un diámetro nominal de 80 mm, con esta bomba 
se logrará llevar el agua ya tratada al reservorio elevado. 
   
Línea de Impulsión 
La línea de impulsión se ha propuesto de un Diámetro interno de 90 mm, de tubería de 
HDPE, el cual tiene una longitud 560.34 metros y una diferencia de cotas de 70 metros.  
Reservorio elevado 
El nuevo reservorio calculado es de 23 m3, el cual se ha propuesto un reservorio circular 
elevado, que debe tener una diferencia de altura del nivel del terreno de 10 m, para lograr 
ganar la presión de agua que necesita el sistema.  
 
 
 
Bomba de Impulsión  Cantidad  
Caudal de bombeo (l/s) 4.80 
Altura dinámica (m) 74.73 
Potencia (HP) 7.17 
Diámetro Nominal  80 mm 
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Tabla 6  
Resumen de datos elevación de Reservorio elevado 
 
 
 
 
  
Red de Distribución  
Para el análisis de la red de distribución, se ha tomado los Valores de Presión y Velocidad 
ya que estos deben estar acorde a lo que dice el Reglamento nacional de Edificaciones, el 
análisis se da a continuación. 
 
a. Presiones  
Se presenta los resultados de las presiones correspondientes a la simulación hidráulica de la 
Urbanización las Brisas: 
 
 
Con los resultados de la tabla 7, se han desarrollado gráficos estadísticos para lograr una 
interpretación de los resultados que se presenta a continuación 
Nombre Elevación 
(Base) 
(m) 
Elevación 
(Mínima) 
(m) 
Elevación 
(Inicial) 
(m) 
Elevación 
(Máxima) 
(m) 
Reservorio 
elevado  
1,004.87 1,004.87 1,014.87 1,019.87 
Tabla 7 
Cuadro de frecuencia de Presiones  en la simulación hidráulica 
Intervalo de 
presiones 
en m.c.a 
Clase Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
relativa (%) 
Frecuencia 
acumulada 
Frecuencia 
relativa 
acumulada (%) 
(i) (Xi) (fi) (hi) (Fi) (Hi) 
[0-10] 5 0 0.00 0 0.00 
[10-20] 15 1 5.56 1 5.56 
[20-30] 25 4 22.22 5 27.78 
[30-40] 35 10 55.56 15 83.33 
[40-50] 45 3 16.67 18 100.00 
[50-6] 55 0 0.00 18 100.00 
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 Figura 2. Frecuencia de presiones en la simulación hidráulica 
 
En la figura 2, se observa la incidencia o frecuencia mayor en las presiones de entre 30 a 40 
m.c.a dando 10 nodos, seguidamente tenemos presiones de 20 a 30 m.c.a que son 4 nodos, 
seguidamente de las presiones 40 a 50 m.c.a que son 3 nodos y al final las presiones 10 a 20 
m.c.a que es 1 nodo, teniendo como resultado 18 nodos que cumplen las presiones según 
Reglamento Nacional de Edificaciones al estar en un rango de 10 a 50 m.c.a; cómo podemos 
observar todos los nodos están acorde a lo estipulado en el reglamento. 
 
Así mismo se tienen el gráfico de pastel y polígono de frecuencia para los datos de presiones 
obtenidas de la simulación hidráulica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3. Frecuencia de presiones en el grafico tipo pastel de la simulación hidráulica  
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En la figura 3, se observar las presiones de la simulación hidráulica similar a la figura 1, la 
interpretación de los resultados es más fácil, con 5% de presiones entre los rangos 10 a 20 m.c.a., 
un 22 % entre los rangos de 20 a 30 m.c.a., un 56% de presiones entre los rangos de 30 a 40 
m.c.a, un 17% de presiones entre los rangos 40 a 50 m.c.a., obteniendo un 100% de presiones 
que cumplen el rango del Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
       Figura 4. Polígono de frecuencias de presiones en la simulación hidráulica  
 
El polígono de frecuencias representado en la figura 4, se muestra los resultados de las presiones 
como en los gráficos anteriores, en este gráfico cada valor se representa con una marca de clase, 
se deduce que 10 nodos de los 18 que representa en la urbanización las Brisas tienen una presión 
promedio de 35 m.c.a.  
 
Cabe mencionar que a partir de estos resultados se han determinado las medidas de tendencia 
central como la media, y las medidas de desviación según se detalla a continuación: 
 
1.- La presión promedio calculada para la simulación hidráulica es de 33.60 m.c.a. 
calculada en función de la siguiente expresión:  
 
𝑥 =  
∑ 𝑥 i ∗  fi
 N
 
2.- La desviación media calculada para la simulación hidráulica es de 6.35 calculada en 
función de la siguiente expresión: 
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𝐷. 𝑀. =
∑/𝑋𝑖 − 𝑋/
𝑁
 
3.- La varianza calculada para la simulación hidráulica es de 68.74, calculada de la 
siguiente expresión:  
 
𝜎2
∑ 𝑋𝑖2 ∗ 𝑓𝑖
𝑁
 − 𝑋2 
 
4.- La desviación típica calculada para la simulación es de 8.29, calculada en función de la 
siguiente expresión: 
 
𝐷. 𝑇(𝑋) = √𝑣𝑎𝑟(𝑋) 
 
5.- El coeficiente de variación calculada para la simulación es de 0.25, calcula en función 
de la siguiente expresión: 
 
𝑐𝑣(𝑥) =
𝐷. 𝑇(𝑋)
𝑋
∗ 100 
 
 
El programa de WaterCAD nos brinda la información de la presiones y demás características 
de todos los nodos de la red es por cual se puede identificar los puntos donde existen mayor 
y menor presión.  
 
El punto de menor presión se encuentra ubicado en el nodo J-144 en la Calle B que es de 
13.14 m.c.a la cual está dentro del rango según el Reglamento Nacional de Edificaciones; 
en tanto el punto de mayor presión está ubicado en el sector en el nodo J.146 en la calle 3 
con un valor de 47.86 m.c.a. la cual está dentro del rango según el Reglamento Nacional de 
Edificaciones 
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b. Velocidad 
 
Los resultados obtenidos en la simulación, muestran las características del funcionamiento 
hidráulico de la red de distribución propuesta para la Urbanización las Brisas, se presentará 
los resultados estadísticos obtenidos correspondientes a la velocidad que es propiedad del 
elemento tubería en la simulación hidráulica. 
 
 
Según la prueba de simulación hidráulica en velocidades de flujo tenemos 23 tuberías que 
corresponden al rango de 0 - 0.25 que representa el 88.46%, también una tubería que está en 
el rango de 0.25 - 0.50 que representa el 3.8 % y 2 tuberías que están en el rango de 0.5 – 
0.75 que representa el 7.7 % del total de datos. 
La frecuencia absoluta explica el número de tuberías de este rango que se han obtenido en 
la simulación hidráulica de velocidades de flujo.  
 
Con los resultados de la tabla 8, se han desarrollado los gráficos estadísticos para lograr una 
interpretación de los resultados que se presenta a continuación 
Tabla 8 
 Cuadro de frecuencia de velocidades en la simulación hidráulica  
 
Nro. Clase Frecuencia 
absoluta 
Frecuencia 
relativa 
(%) 
Frecuencia 
acumulada 
Frecuencia 
relativa 
acumulada 
(%) 
(i) (Xi) (fi) (hi) (Fi) (Hi) 
[0-0.25] 0.125 23 88.46 23 88.5 
[0.25 – 0.5] 0.375 1 3.85 24 92.3 
[0.5 – 0.75] 0.625 2 7.7 26 100.0 
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  Figura 5. Frecuencia de velocidades en la simulación hidráulica  
 
                    
Se observa en la figura 5, que existe una incidencia o frecuencia mayor en las velocidades de 
entre 0 a 0.25 m/s, da un total de 23 tuberías, seguidamente tenemos velocidades de 0.25 a 0.50 
m/s es 1 tubería y por ultimo velocidades de 0.50 a 0.75 m/s son 2 tuberías; estas tuberías 
mencionados son los que cumplen las velocidades según Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
Así mismo se tienen el gráfico de pastel y polígono de frecuencia para lo datos de presiones 
obtenidas de la simulación hidráulica: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 6. Frecuencia de velocidades en el grafico tipo pastel de La simulación hidráulica  
40 
 
La figura 6, se observa las velocidades en la simulación hidráulica 2 similar a la figura 4, 
logrando una interpretación más clara de los resultados el 4% están entre los rangos 0.25 a 0.50 
m/s, un 8% están entre los rangos 0.50 a 0.75 m/s y un 88% de las tuberías tienen velocidades 
entre los rangos 0 – 0.25 m/s las cuales están dentro de los establecido en el Reglamento 
Nacional de Edificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 7. Polígono de frecuencias de presiones en simulación hidráulica. 
 
El polígono de frecuencias representado en la figura 7, muestra los resultados de las velocidades 
como en las figuras anteriores, cada valor se representa con una marca de clase, de donde se 
deduce que 24 tuberías de los 26 que representa en la urbanización las brizas tienen una 
velocidad promedio de 0.3 m/s. 
 
Cabe mencionar que a partir de estos resultados se han determinado las medidas de tendencia 
central como la media, y las medidas de desviación según se detalla a continuación: 
 
 
1.- La Velocidad promedio calculada para la simulación hidráulica es de 0.11 m.c.a. 
calculada en función de la siguiente expresión:  
 
𝑥 =  
∑ 𝑥 i ∗  fi
 N
 
2.- La desviación media calculada para la simulación hidráulica es de 0.11 calculada en 
función de la siguiente expresión: 
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1
2
0
5
10
15
20
25
[0-0.25] [0.25 - 0.50] [0.50 - 0.75]
N
°
D
E
 N
O
D
O
S
 
VELOCIDADES EN m/s.
41 
 
 
𝐷. 𝑀. =
∑/𝑋𝑖 − 𝑋/
𝑁
 
 
 
3.- La varianza calculada para la simulación hidráulica es de 0.04, calculada de la siguiente 
expresión:  
 
𝜎2
∑ 𝑋𝑖2 ∗ 𝑓𝑖
𝑁
 − 𝑋2 
 
4.- La desviación típica calculada para la simulación es de 0.20, calculada en función de la 
siguiente expresión: 
 
𝐷. 𝑇(𝑋) = √𝑣𝑎𝑟(𝑋) 
 
 
5.- El coeficiente de variación calculada para la simulación es de 1.87, calcula en función 
de la siguiente expresión: 
𝑐𝑣(𝑥) =
𝐷. 𝑇(𝑋)
𝑋
∗ 100 
 
 
 
 
 
 
 
42 
 
3.2. Discusión de resultados 
 
✓ A partir de los hallazgos encontrados aceptamos la hipótesis alternativa general que 
plantea el diseño de la red a través de la simulación hidráulica del sistema de 
abastecimiento de agua potable de la urbanización las brisas de la cuidad de 
Moyobamba para así poder realizar mejoras, dentro de la cuales se denota que el 
sistema de abastecimiento no es el convencional puesto que se tiene un sistema de 
bombeo de una potencia de .17 HP, del cual a través de una línea de impulsión de 
560.34 m de longitud, en un desnivel de 70 metros de diámetro nominal de 110 mm 
y tubería HDPE , se lleva el agua tratada del canal de agua filtrada de los filtros lentos 
de la Planta de Tratamiento de agua Potable (PTAP) San Mateo a un reservorio 
elevado de concretó armado de una capacidad de 23 m3, para posteriormente sea 
distribuida por la línea de distribución, donde hemos comprobado que las presiones 
como se denota en la Tabla 7, y 8  cuadro de frecuencia de presiones y velocidades 
en la simulación hidráulica respectivamente, esta red de distribución que consta de 
redes Primarias, tuberías de HDPE de diámetro nominal 100mm y la redes 
Segundarias, tuberías de HDPE  de diámetro nominal 90 mm, se ha tenido el diseño 
de la redes  En base a estos resultados concluimos que se obtendrá el diseño de la red 
acorde a los requerimientos de la urbanización Las Brisas, es más se cumplirán los 
requerimientos de presiones y velocidades que exige el Reglamento Nacional de 
Edificaciones (RNE), mejorando el trazo actual. 
 
✓ Tomando en cuenta lo descrito en la investigación de Díaz A., Vargas C. (2015), 
“Diseño del sistema de agua Potable de los caseríos de Chagualito y Llurayaco, 
Distrito de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión aplicando el Método de 
Seccionamiento”. Con la finalidad de tener un conocimiento en el planteamiento 
hidráulico del sistema de abastecimiento de agua potable según el tipo de fuente que 
presenta el proyecto, Además sostiene que los estudios básicos como topografía, 
reconocimiento de la zona y toma de datos de la población son muy importantes para 
estimar la población futura mediante el método aritmético para el dimensionamiento 
del proyecto y así realizar el diseño hidráulico del sistema de abastecimiento de agua 
potable, la presente investigación afirma que tener el conocimiento de un correcto 
planteamiento hidráulico del sistema de abastecimiento de agua potable según la 
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realidad que se presente en la zona de estudio y teniendo en claro que los estudios 
previos son los determinantes para realizar el Diseño hidráulico correcto y 
determinar así lo realmente funcional para cada determinada población. 
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CONCLUSIONES 
 
✓ Concluimos que la presente propuesta planteada en el diseño hidráulico del sistema de 
abastecimiento de agua potable para la urbanización las Brisas, con los datos obtenidos 
dentro de la simulación hidráulica es la más óptima al cumplir todos los parámetros 
estipulados en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
✓ Se determinó el uso de una bomba de 80mm diámetro nominal y 7.17 HP, con una línea 
de impulsión de 110 mm de HDPE, y un reservorio elevado de 23 m3 para satisfacer la 
demanda de la población de la Urbanización las Brisas.  
 
✓ En las redes de distribución se han considerado líneas primarias de 110 mm y redes 
secundarias de 90 mm ambas tuberías de HDPE, por su Resistencia y duración. 
 
✓ En la simulación hidráulica del sistema de abastecimiento de agua potable de la 
urbanización las Brisas se logró un funcionamiento eficiente de las redes de distribución 
logrando tener el 100% de las presiones y un 100% de las velocidades dentro de los 
rangos establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
45 
 
RECOMENDACIONES 
 
✓ A la Universidad Nacional de San Martin incentivar a otros universitarios que pretenden 
realizar su tesis para la titulación continuar con la siguiente investigación, llegando a 
formular un expediente técnico donde estará la determinación real de los metrados y 
presupuesto que esta propuesta técnica necesita y buscar el financiamiento para su 
ejecución, puesto que es necesaria para la población asentada en la urbanización Las 
Brisas y logra la elaboración del expediente técnico debe presentar a la EPS Moyobamba 
como ente encargado de la administración de agua y alcantarillado de la población de 
Moyobamba. 
 
 
✓ A la EPS Moyobamba tomar en cuenta la presente Investigación ya que es ella quien dará 
la oferta para satisfacer la demanda de la población de la Urbanización las Brisas, y debe 
tomar las medidas respectivas para brindar el servicio de agua potable y mejorar el estilo 
de vida.  
 
✓ A los estudiantes de la Universidad Nacional de San Martin inclinar sus investigaciones 
a solucionar los problemas de abastecimiento básico de la población y continuar con las 
investigaciones ya dadas para que así logremos tener un inicio y un fin de las mismas.  
 
✓ Recomendar en simulaciones de sistemas no convencionales proponer bombas 
centrifugas para poder impulsar el mayor caudal posible y así abastecer con agua a la 
necesidad de la población a abastecer. 
 
✓ Utilizar tuberías HDPE en las redes de distribución ya que son más flexibles y de mejor 
calidad que las tuberías de PVC, para así cumplir con los parámetros de velocidad y 
presión establecidos en el Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE). 
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ANEXOS 01: Datos De La Simulación  
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Label Elevation
(m)
Hydraulic 
Grade
(m)
Pressure
(m H2O)
J-144 1,001.51 1,014.68 13.14
J-145 992.00 1,014.68 22.63
J-133 989.89 1,014.68 24.74
J-143 985.70 1,014.68 28.92
J-132 984.83 1,014.68 29.80
J-140 983.95 1,014.67 30.66
J-139 983.64 1,014.67 30.97
J-147 983.46 1,014.69 31.17
J-136 981.37 1,014.67 33.24
J-138 979.62 1,014.67 34.98
J-134 978.00 1,014.67 36.60
J-135 977.50 1,014.67 37.10
J-141 976.41 1,014.67 38.18
J-142 975.83 1,014.66 38.75
J-137 974.69 1,014.67 39.90
J-130 971.70 1,014.67 42.89
J-131 971.33 1,014.66 43.25
J-146 966.70 1,014.66 47.86
Bentley  WaterCAD V8i (SELECTseries 4)
[08.11.04.50]
Page 1 of  1
Current Time:  0.000 hours
WCAD- HUALLAPE.wtg
18/12/2018
FlexTable: Junction Table
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Label Length 
(Scaled)
(m)
Diameter
(mm)
Material Hazen-
Williams 
C
Flow
(L/s)
Velocity
(m/s)
TUB - 3 PULG 60.00 73.6 HDPE 130.0 0.04 0.01
TUB - 3 PULG 60.00 73.6 HDPE 130.0 0.04 0.01
TUB - 3 PULG 60.00 73.6 HDPE 130.0 0.06 0.01
TUB - 4 PULG 119.00 90.0 HDPE 130.0 0.15 0.02
TUB - 3 PULG 119.00 73.6 HDPE 130.0 0.10 0.02
TUB - 3 PULG 60.00 73.6 HDPE 130.0 0.11 0.03
TUB - 3 PULG 54.17 73.6 HDPE 130.0 0.11 0.03
TUB - 3 PULG 65.23 73.6 HDPE 130.0 0.11 0.03
TUB - 3 PULG 99.95 73.6 HDPE 130.0 0.11 0.03
TUB - 3 PULG 83.72 73.6 HDPE 130.0 0.11 0.03
TUB - 3 PULG 130.36 73.6 HDPE 130.0 0.11 0.03
TUB - 3 PULG 60.00 73.6 HDPE 130.0 0.11 0.03
TUB - 4 PULG 110.00 90.0 HDPE 130.0 0.19 0.03
TUB - 4 PULG 119.00 90.0 HDPE 130.0 0.23 0.04
TUB - 3 PULG 60.00 73.6 HDPE 130.0 0.16 0.04
TUB - 3 PULG 110.00 73.6 HDPE 130.0 0.17 0.04
TUB - 4 PULG 119.00 90.0 HDPE 130.0 0.27 0.04
TUB - 4 PULG 60.00 90.0 HDPE 130.0 0.30 0.05
TUB - 4 PULG 110.00 90.0 HDPE 130.0 0.37 0.06
TUB - 3 PULG 35.33 73.6 HDPE 130.0 0.32 0.08
TUB- 4 PULG 111.17 90.0 HDPE 130.0 0.55 0.09
TUB - 4 PULG 60.72 90.0 HDPE 130.0 0.58 0.09
TUB - 4 PULG 59.30 90.0 HDPE 130.0 0.68 0.11
TUB - 4 PULG 119.54 90.0 HDPE 130.0 1.92 0.30
IMPULSION 4 PULG 560.34 90.0 HDPE 130.0 4.80 0.75
TUB - 4 PULG 2.29 90.0 HDPE 130.0 4.80 0.75
FlexTable: Pipe Table
Current Time:  0.000 hours
18/12/2018
WCAD- HUALLAPE.wtg
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